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OZNAMENI

Oznamujeme vSem vlastnikim a najemcim pozemkd v obci
Kufivody, Ze v terminu

brezen/2019 — kvéten/2019

bude v této oblasti provadéna

stavba, ktera resi ziizeni novych odbérnych mist a
posileni odbérné sité NN, dle projektu
vypracovaného spolecnosti
OMEXOM GA Energo s.r.o.

MontaZz bude provadét firma OMEXOM GA Energo, s.r.0.,
Na Sttiln€ 1929/8, 323 00 Plzeri - Bolevec,
tel.: 373303184, fax: 377542385.

ICO: 49196812 DIC: CZ-49196812
Spolecnost je zapsana v obch. rejstiiku u Krajského soudu v Plzni, odd. C a vl. 4355

Oznameni je v souladu se zédkonem ¢. 458/2000Sb., novelizovan
z.C. 670/2004.

Pfipadna majetkovd Gjma na nemovitostech a porostech bude
nahrazena dle téhoZ zakona.

CHEZOM GA Energo s.1.0.
Ka SEhind 192003, Bolavec, 323 03 PlzoRi

I: 49136812 D& 2
Tel,; i1 f7

VvVINECI ‘O

ENERGIES

OMEXOM GA Energo s.r.o.

Na St¥ilné 1929/8

323 00 Plzei-Bolevec

T+420373303 111, www.gaenergo.cz

HI. sidlo: Plzefi - Obchodni rejstrik: 1€ 49196812, odd. C, vl. 4355, Krajsky soud v Plzni
Jednatelé: Zdenék Zidek - Vaclav Hubat - Ing. Ale$ Uldrych




Novy kabel

Nové skt SS200/NKEIP-C

— pro pfipojenT pp&.14/56.4a 14/57

Legenda:
znacky na vykrese neodpovidaji méfitku

[ | nové pojistkova skfii SS 200
— &~ —— novy kabel NN AYKY-J 4x50

sy, stavajici kabelové vedeni NN
~ — 3 — - stavajici venkovni vedeni VN
—— rozhrani ploch

hranice parcel

AYKY—J 4x50

15 m =

SJZ: P30

GPS: 50.5846214N, 14.8070297E

L’J.KUFivody

Technické FeSeni NN:

Pripojeni pp€. 14/56; 57

Pfipojeni nového OM s rezervovanym piikonem 1x16A je moZné po Upravé DS. V projekftované
pripojkové skiini P24 SS200 (akce IV-12-4016352) bude na smycku projektovaného kabelu
AYKY 4x50 pripojen na smyku novy kabel AYKY 4x50, kter§ bude po cca 15 m ukonéen v nové s
$S200 umisténé v pilifi na hranici pozemku p.¢.14/55 a 14/56 s pFistupovou cestou na pozemku
p.&14/1. V nové $$200 budou pFipojena samostatné na pojistky nova OM na pozemku p.C. 14/56 s

RP 1x16 A a pozemku p.C. 14/57 s RP 1x16 A.

Poznamky:

Napéfova htadina NN: 3 x 400/230 V, 50 Hz, TN-C. Ochrana pfed Urazem
elektrickym proudem automatickym odpojenim od zdraje dle €SN 33 2000-4-41
ed. 2 a PNE 33 0000-1.

Ochranné pasmo:

Ochranné pismo podzemniho vedeni elekirizani soustavy do 110 kV l(dle
Energetického z3kona 458/2000 Sb. & 314/2009, §46 Ochranna pasma), tzn. 1 m
po obou stranéch krajniho kabelu.

Bude respektovina min. vzdilenost od ostatnich objektd a zaFizeni
infrastruktury dle CSN 73 6005,

Zskres siti podzemni a nadzemni infrastruktury je pouze orientadni, piesné
uréeni polohy nového vedeni NN bude provedeno pfi realizaci pa vytyZeni
stavajicich siti.

Pfed zapotetim vlastnich montiZnich (vkopovjch) praci je nutné dodriet
podminky stanovisek jednotlivich sprévcl stavajicich podzemnich zaFizeni, tj.
znovu ovEfit existenci stavajiciho podzemniho zafizeni.
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